
給 水 管 接 続 替 標 準 図

三 浦 市 水 道 事 業



配水管布設(替)工事施工範囲

設計延長

既設給水（参考図）

配水管＝水道配水用ポリエチレン管φ50～φ150 PEP(JWWA)

給水管＝水道配水用ポリエチレン管φ20orφ25 PEP(PWA)(既設給水管φ13～φ25)　縮尺　Ｆｒｅｅ



配水管布設(替)工事施工範囲

設計延長

既設給水（参考図）

配水管＝水道配水用ポリエチレン管φ50～φ150 PEP(JWWA)

給水管＝水道配水用ポリエチレン管φ50 PEP(JWWA)(既設給水管φ40)　　縮尺　Ｆｒｅｅ



配水管布設(替)工事施工範囲

設計延長

既設給水（参考図）

配水管＝水道配水用ポリエチレン管φ50～φ150 PEP(JWWA)

給水管＝水道配水用ポリエチレン管φ50 PEP(JWWA)(既設給水管φ50)　　縮尺　Ｆｒｅｅ



配水管布設(替)工事施工範囲

設計延長

既設給水（参考図）

配水管＝水道配水用ポリエチレン管φ200 PEP(JWWA)

給水管＝水道配水用ポリエチレン管φ20orφ25 PEP(PWA)(既設給水管φ13～φ25)　縮尺　Ｆｒｅｅ



配水管布設(替)工事施工範囲

設計延長

既設給水（参考図）

配水管＝水道配水用ポリエチレン管φ200 PEP(JWWA)

給水管＝水道配水用ポリエチレン管φ50 PEP(JWWA)(既設給水管φ40)　　縮尺　Ｆｒｅｅ



配水管布設(替)工事施工範囲

設計延長

既設給水（参考図）

配水管＝水道配水用ポリエチレン管φ200 PEP(JWWA)

給水管＝水道配水用ポリエチレン管φ50 PEP(JWWA)(既設給水管φ50)　　縮尺　Ｆｒｅｅ


